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Biuro Rozpoznawania Zagrozen
00-463 Warszawa, ul. Podchorazych 38

Warszawa, dnia 30 listopada 2010 v.

BZ-111-0262/172-2/10

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.11.2010 r. w sprawie zawezania wymaganej
szeroko$ci korytarzy stanowiacych drogi ewakuacyjne przez otwierajace si¢ na te korytarze
drzwi, uprzejmie informujg, Zze wymaganie § 242 ust. 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.) zakazujace
zmniejszania wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjnej przez skrzydla drzwi stanowiacych
wyjscie na t¢ droge po calkowitym ich otwarciu mozna uznaé za spetione, gdy kazde takie
skrzydlo drzwiowe bedzie otwieralo si¢ pod katem 180 stopni (drzwi beda przylegaty do
Sciany), a pozostala szeroko$¢ s$wiatla korytarza (drogi ewakuacyjnej) bedzie zgodna
z wymaganiami przepiséw w tym zakresie. Natomiast drzwi, ktére nie spelniaja powyzszego
warunku, nalezy wyposazy¢ w urzadzenia samozamykajace drzwi po ich otwarciu przez

osoby opuszczajace pomieszczenia i wychodzace na korytarz bedacy droga ewakuacyjna.
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